TABEL 1

HASIL PEMANTAUAN KUALITAS AIR DI POSKO PENGUNGSIAN BENCANA MERAPI 
DI KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DIY TANGGAL 29 OKTOBER 2010

	No
	Parameter
	Satuan
	Baku mutu*
	Lokasi pengambilan sampel air

	
	
	
	
	Air tanah diambil di tangki Posko pengungsian Kel. Glagaharjo Kec. Cangkringan,

	Air tanah diambil di bak tandon Posko pengungsian Kel. Glagaharjo Kec. Cangkringan, 
	Air mata air diambil di bak tandon Posko pengungsian Kel. Kepuharjo Kec. Cangkringan, 
	Air tanah diambil di bak tandon Posko pengungsian Kel. Umbulharjo, Kec. Cangkringan, 
	Air tanah diambil di bak tandon Posko pengungsian Kel.Wonokerto, Kec. Turi, 


	Air tanah diambil di bak tandon Posko pengungsian Kel. Girikerto, Kec. Turi, 



	
	A. Fisik 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Jml Z. Pdt Terlaryr (TDS)
	mg/l
	1500
	169
	106
	98
	98
	79
	78

	2.
	Kekeruhan
	NTU
	25
	2
	1
	1
	1
	1
	1

	3.
	Warna
	TCU
	50
	1
	ttd
	ttd
	ttd
	1
	ttd

	
	B. Kimia
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Arsen (As)
	mg/l
	0,05
	<0.0085
	<0.0085
	<0.0085
	<0.0085
	<0.0085
	<0.0085

	2.
	Besi (Fe)
	mg/l
	1
	0,2497
	0,0347
	0,1118
	<0.0193
	<0.0193
	0,2232

	3.
	FLuorida (F)
	mg/l
	1,5
	0,16
	0,2
	0,27
	0,27
	0,15
	0,1

	4.
	Kadmium (Cd)
	mg/l
	0,005
	<0.0020
	<0.0020
	<0.0020
	<0.0020
	<0.0020
	<0.0020

	5.
	Mangan (Mn)
	mg/l
	0,5
	0,02
	<0.02
	<0.02
	<0.02
	<0.02
	<0.02

	6.
	Nitrat (NO3N)
	mg/l
	10
	2,56
	1,72
	0,34
	0,28
	1,23
	2,48

	7.
	Nitrit (NO2N)
	mg/l
	1
	0,0017
	0,0012
	<0.0008
	<0.0008
	0,0057
	0,0066

	8.
	pH
	mg/l
	6,5-9,0
	6
	6,5
	6,2
	6,7
	6,8
	6,7

	9.
	Timbal (Pb)
	mg/l
	0,05
	<0.0089
	<0.0089
	<0.0089
	<0.0089
	<0.0089
	<0.0089

	10.
	Zat Organik (KMnO4)
	mg/l
	10
	0,0917
	0,0343
	0,0661
	0,63
	0,95
	1,26

	11.
	Selenum (Se)
	mg/l
	0,01
	<0.0051
	0,0108
	0,0119
	<0.0051
	<0.0051
	<0.0051

	12.
	Seng (Zn)
	mg/l
	15
	0,0917
	0,0343
	0,0061
	<0.0158
	<0.0158
	0,0575

	13.
	Boron (B)
	mg/l
	-
	<0.0091
	<0.0091
	<0.0091
	<0.0091
	<0.0091
	<0.0091

	14.
	Silica (Si)
	mg/l
	-
	33,8799
	32,6912
	30,1379
	31. 6159
	26,5294
	23,8395

	
	B. Biologi
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Total Coliform
	Jumlah /100ml sampel
	10 (air perpipaan)

50 (non perpipaan)
	>1600
	>1600
	<1,8
	46
	46
	540


* Baku mutu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat Dan Pengawasan Kualitas Air
	
	Melebihi baku mutu air bersih


TABEL 2
HASIL PEMANTAUAN KUALITAS AIR DI POSKO PENGUNGSIAN BENCANA MERAPI
DI KABUPATEN MAGELANG DAN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH, TANGGAL 29 OKTOBER 2010
	No
	Parameter
	Satuan
	Baku mutu*
	Lokasi pengambilan sampel air

	
	
	
	
	Air tanah Bapak Sugiyarto diambil melalui kran di Pos pengungsian KPRI Widodo, Dukuh 1, Desa Dukun, Kec. Dukun Kab. Magelang.
	Air sumur diambil melalui kran di pos pengungsian SMP Pangudi Luhur Srumbung, Desa Srumbung, Kec. Srumbung, Kab. Magelang.
	Air tanah diambil di bak tandon Posko Pengungsian dukuh Bawukan Kel. Bawukan Kec. Kemalang Kabupaten Klaten
	Air tanah diambil di Posko pengungsian SD dukuh Bawukan Kel. Bawukan Kec. Kemalang Kabupaten Klaten
	Air tanah diambil di bak tandon Posko pengungsian Balai Desa Dompol Kec. Kemalang Kab. Klaten.
	Air tanah diambil di bak tandon Posko pengungsian dukuh Dompol Kel. Dompol Kec. Kemalang Kab. Klaten
	Air PDAM diambil di pengungsian Balai Desa Gulon dan SMP 1 Salam, Desa Gulon, Kec. Salam, Kab. Magelang
	Air tanah diambil melalui kran di Pengungsian SD Negeri Gulon, Desa Gulon, Kec. Salam, Kab. Magelang

	Air Campuran PDAM dan Air tanah diambil melalui kran di pengungsian Aula Dusun Dangean, Desa Gulon, Kec. Salam, Kab. Magelang.

	
	A. Fisik 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Jml Z. Pdt Terlarut (TDS)
	mg/l
	1500
	144
	170
	96
	79
	89
	19
	153
	177
	169

	2.
	Kekeruhan
	NTU
	25
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	3.
	Warna
	TCU
	50
	ttd
	ttd
	ttd
	Ttd
	Ttd
	ttd
	ttd
	ttd
	ttd

	
	B. Kimia
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Arsen (As)
	mg/l
	0,05
	<0.0085
	<0.0085
	<0.0085
	<0.0085
	<0.0085
	<0.0085
	<0.0085
	<0.0085
	<0.0085

	2.
	Besi (Fe)
	mg/l
	1
	<0.0913
	0,0712
	0,2051
	0,0193
	0,059
	<0.0193
	0,0225
	<0.0193
	0,1037

	3.
	FLuorida (F)
	mg/l
	1,5
	0,11
	0,09
	0,03
	0,1
	0,25
	<0.03
	0,01
	0,1
	0,13

	4.
	Kadmium (Cd)
	mg/l
	0,005
	<0.0020
	<0.0020
	<0.0020
	<0.0020
	<0.0020
	<0.0020
	<0.0020
	<0.0020
	<0.0020

	5.
	Mangan (Mn)
	mg/l
	0,5
	<0.02
	<0.02
	0,03
	0,07
	0,05
	0,02
	<0.02
	<0.02
	0,06

	6.
	Nitrat (NO3N)
	mg/l
	10
	0,88
	0,61
	1,4
	1,39
	0,88
	0,42
	0,95
	2,17
	1,07

	7.
	Nitrit (NO2N)
	mg/l
	1
	<0.0008
	<0.0008
	<0.0008
	0,0013
	<0.0008
	0,0017
	<0.0008
	<0.0008
	<0.0008

	8.
	pH
	mg/l
	6,5-9,0
	6,8
	7,2
	6,5
	6,5
	7,2
	7,2
	6,9
	6,8
	6,8

	9.
	Timbal (Pb)
	mg/l
	0,05
	<0.0089
	<0.0089
	<0.0089
	<0.0089
	<0.0089
	<0.0089
	0,0195
	0,0195
	0,0195

	10.
	Zat Organik (KMnO4)
	mg/l
	10
	0,95
	0,95
	0,95
	0,63
	1,26
	1,58
	0,95
	0,95
	0,95

	11.
	Selenum (Se)
	mg/l
	0,01
	<0.0051
	0,0084
	0,0306
	<0.0051
	0,0221
	<0.0051
	<0.0051
	<0.0051
	0,184

	12.
	Seng (Zn)
	mg/l
	15
	0,1287
	0,319
	0,077
	0,0903
	0,2501
	0,0594
	0,0756
	0,0267
	0,0348

	13.
	Boron (B)
	mg/l
	-
	<0.0091
	<0.0091
	<0.091
	<0.0091
	<0.0091
	<0.0091
	<0.0091
	<0.0091
	<0.0091

	14.
	Silica (Si)
	mg/l
	-
	21,3188
	22,871
	7,3136
	40,3478
	37,6616
	2,6325
	25,862
	22,2647
	25,5826

	
	B. Biologi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Total Coliform
	Jumlah /100ml sampel
	10 (air perpipaan)

50 (non perpipaan)
	240
	1600
	240
	> 1600
	> 1600
	94
	140
	7,8
	140


* Baku mutu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat Dan Pengawasan Kualitas Air
	
	Melebihi baku mutu air bersih


TABEL 3

HASIL PEMANTAUAN KUALITAS AIR DI POSKO PENGUNGSIAN BENCANA MERAPI
DI KABUPATEN BOYOLALI, PROVINSI JAWA TENGAH, TANGGAL 1 NOVEMBER 2010
	No
	Parameter
	Satuan
	Baku mutu*
	Air diambil tanggal 1 November 2010 

	
	
	
	
	Air PDAM diambil di kran bak tandon Pos TPA Kel. Samiran, Kec. Selo, Kab. Boyolali.
	Air Mata Air diambil di kran Bungalow (milik Pemda Boyolali) Kel. Samiran, Kec. Selo, Kab. Boyolali.
	Air Mata Air diambil di bak mandi UPTD Dikdas dukuh Ngaglik, Kel. Samiran, Kec. Selo, Kab. Boyolali.

	
	A. Fisik 
	
	
	
	
	

	1.
	Jml Z. Pdt Terlaryr (TDS)
	mg/l
	1500
	228
	133
	63

	2.
	Kekeruhan
	NTU
	25
	1
	1
	1

	3.
	Warna
	TCU
	50
	5
	5
	7

	
	B. Kimia
	
	
	
	
	

	1.
	Arsen (As)
	mg/l
	0,05
	<0.0085
	<0.0085
	<0.0085

	2.
	Besi (Fe)
	mg/l
	1
	<0.0193
	<0.0193
	<0.0193

	3.
	FLuorida (F)
	mg/l
	1,5
	<0.03
	<0.03
	<0.03

	4.
	Kadmium (Cd)
	mg/l
	0,005
	<0.0020
	<0.0020
	<0.0020

	5.
	Mangan (Mn)
	mg/l
	0,5
	0,05
	<0.02
	<0.02

	6.
	Nitrat (NO3N)
	mg/l
	10
	1,75
	0,23
	0,29

	7.
	Nitrit (NO2N)
	mg/l
	1
	<0.0008
	<0.0008
	0,0023

	8.
	pH
	mg/l
	6,5-9,0
	7,3
	7,8
	8

	9.
	Timbal (Pb)
	mg/l
	0,05
	<0.0089
	<0.0089
	0,0195

	10.
	Zat Organik (KMnO4)
	mg/l
	10
	0,95
	1,26
	2,21

	11.
	Selenum (Se)
	mg/l
	0,01
	<0.0051
	<0.0051
	<0.0051

	12.
	Seng (Zn)
	mg/l
	15
	0,0509
	0,407
	1,0786

	13.
	Boron (B)
	mg/l
	-
	<0.0091
	<0.0091
	<0.0091

	14.
	Silica (Si)
	mg/l
	-
	6,3181
	6,2305
	3,1439


* Baku mutu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat Dan Pengawasan Kualitas Air
	
	Melebihi baku mutu air bersih


